
1. Sluit de 230V aan op de aansluitconnector [A], en aard de voeding op juiste wijze. Bevestig de
bekabeling stevig vast aan de behuizing met de plastic kabel bundelband, nabij de 230V aansluiting.

2. Plaats de batterijen in de behuizing.
3. Verbind de batterijen met elkaar, maak gebruik van de verbindingskabel [F].
4. Sluit de batterijkabel aan op de batterijen [G].

LET OP!      Verzeker dat de polariteit juist is aangesloten

5. Sluit de batterij connector aan op de connector van de geschakelde voeding [B].

LET OP!      Let op de connector aansluiten op de geschakelde voeding!

6. Sluit de thermische probe [E] aan op de connector van de geschakelde voeding.

LET OP!      In overeenstemming met de IMQ-systeemcertificatie en om aan de EN54-4 norm
te voeldoen is het noodzakelijk om een thermische probe toe te passen.

7. Met een stuk tape [H] dient de thermische pobe aan een batterij vast gemaakt te worden,
zodanig dat een optimale warmte overdracht gemeten kan worden.
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LET OP! GEWIJZIGDE
INSTALLATIE PROCEDURE!


